MARSZALEK
WOIEWODZTWA PODKARPACKIRGO

08-1.7222.4.33.2017.EK Rzeszow, 2018-02-)/)

DECYZJA

Dziatajac na podstawie:

— art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.),

— art. 215 ust.5, art. 378 ust. 2a pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku Zaktadéw Chemicznych Siarkopol Tarnobrzeg
Sp. z 0.0. z dnia 06.12.2017r. (data wplywu: 12.12. 2017r.), znak: TT/805/17
W sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzjg Marszatka
Wojewddztwa  Podkarpackiego z dnia 29 czerweca 2015r.  znak:
08-1.7222.30.1.2015.EK ze zm. na prowadzenie instalacji do oczyszczania $ciekdw,

orzekam

l. Zmieniam za zgoda stron decyzje Marszalka Wojewddztwa Podkarpackiego
z dnia 29 czerwca 2015r. znak: OS-1.7222.30.1.2015.EK, zmieniong decyzjami
Marszatka Wojewodziwa Podkarpackiego z dnia 17 lutego 2016r. znak:
08-1.7222.1.2.2016 oraz z dnia 17.10.2017r. 08-1.7222.4.22.2017 .EK, udzielajacg
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do oczyszczania Sciekow
pochodzacych z instalacji posiadajgcych pozwolenie zintegrowane oraz innych
instalacji; zlokalizowanych na terenie zabudowy przemysfowej Machowa
w nastepujgcy sposob:

I.1. Punkt I1.1.2 otrzymuije brzmienie:

I.1.2 Dopuszczalne stezenia zanieczyszczeri w $ciekach odprowadzanych
z instalacji

Tabelal
[ Lp. ] Badany parametr Wartosé dopuszczalna | Jednostka miary
1. BZT-5 15,00 mg Oafl
7 ChZT 125,0 mg O/l
3. Zawiesina ogdlna 35,0 mig/l
4, Azot ogblny 30" mg N/I
5. Fosfor ogainy P - 107 mg Pl
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6. pH ' 6,5-9,0 -
7. Fluorki ) 25 I mgF/l
8. Zelazo ogolne - 10 Fell
9. Weglowadory ropopochodne 16 mgll
10. Cynk 2 mgZn/|
1. Cyna ' 2 mgSn/l
12, Chrom ogélny 05 mgCrl
13, Miedz 0,5 mgCu/|
14, Nikiel 0,5 mgNifl
15, Ofow i 0,5 mgPb/l
16. Molibden 1 mgho/l ]
17. Wanad 7 mgVil
18. Surfakanty nigjonowe 10 - mg/l
19. Surfakanty anionowe 5 | ma/l
20, Potas ; _ 80 mgkJ|
| 21. | Bor 1 mgB/|
22, Fenole lotne : 0,1 ma/l

1) dopuszczalny poziom emisji chowigzujacy do 8 czensca 2020r.

Tabela 2

Lp. Badany parametr Wartodé dopuszczalna Jednostka milary

: e 0,4 — wartos¢ sredniodobowa s
’ 0,2 - wartosé Sredniomiesieczna g

0,06 — wartosé sredniodobowa

0,03 - wartos¢ sredniomiesieczna mgHg/

2. Rted

I.2.Po punkcie |l.1.2 dodaje nowy 11.1.3 o brzmieniu:

I1.11.3 Poziomy emisji Sciekow do wod powigzane z najlepszymi dostepnymi
technikami (BAT-AEL) obowigzujace od 9 czerwca 2020r.

Tabela 2a
Wartosé dopuszczalna”

Lp. Badany paranTefr ) (§re dniupmcznaj Jednostka miary
1. ChZT 100,0 mg O/l
2. Zawiesina ogdlna (TSS) 35,0 ___mgl
3. Azot ogolny (TN} = 25 mg N/l
4. Fosfor ogolny (TP) 3 mg P/l
5. Cynk (wyrazony jako Zn) 0,3 __mgZnil
B Chrom {wyrazony jako Cr) ) 0,025 mgCr/l
7. MiedZ (wyrazona jako Cu) 0,050 - mgCu/l
8. Nikiel (wyrazony jako Ni) ) 0,050 mgMill

'~ poziomy emisji powiazane z najlepszymi dostgpnymi technikami {BAT-AEL) dla emisfi do wody odnoszgce sig
do wartogci sfeenia (masa wyemitowanych substancii na flogé wody) wyrazonych w mgd.,

Wartosci BAT-AEL odnoszg sie do srednich waZzonych wezgledem przeplywy z 24-godzinnych probek zlewanych
z probek pobranych proporcionalnie do przeplywu, uzyskanych w ciggu jednego roku i pobranych z minimaling
crestotliwoscig okredlong dla danego paramefru | w normalnych warunkach eksploatacyi.
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1.3. Punkt VI.2.otrzymuje brzmienie:

V1.2 Monitoring poboru wody i odprowadzanych sciekow.

VI.2.1 Prowadzacy instalacje bedzie wykonywat automatyczne pomiary ilosci wody
pobieranej z rzeki Wisty m.in.. na potrzeby instalacji oczyszczania $ciekow za
pomocyg zespolu miernikow zainstalowanych w budynku pompowni wody na
zbiorczym rurociagu ttocznym.

VI.2.2 Odczyt zuzycia wody bedzie odbywat sie z czestotliwoscig raz na dobe
i bedzie odnotowywany w rejestrze zuzycia wody.

VI.2.3 Prowadzacy instalacje bedzie wykonywal pomiary ilosci Sciekow
wprowadzanych do odbiornika za pomoca ukladu pomiarowego zainstalowanego na
kanale zrzutowym sciekow do Wisly. Pomiar prowadzony bedzie automatycznie
w sposdb ciggly z rejestracja wynikow.

V.24 Prowadzgcy instalacie bedzie wykonywat pomiary jakosci $ciekow
w wyznaczonym miejscu w kanale zrzutowym $ciekow, obok pompowni wody.

VI.2.5 Dla wskaznikéw zanieczyszczen okreslonych w pkt. 11.1.2 niniejszej decyzji
w tabeli 1 pomiary beda wykonywane z czestotliwo$cig co najmniej 1 raz na 2
miesigce.

VI.2.6 Dla wskaznikow zanieczyszczenl okreslonych w pkt. 11.1.2 niniejszej decyzii
w tabeli 2 pomiary beda wykonywane kazdorazowo przy zrzucie $ciekéw
do Srodowiska.

VI.2.7 Od dnia 9 czerwca 2020r. dla wskaznikdw zanieczyszczeri: ChZT, zawiesina
ogdlna (TSS), azot ogdlny (TN), fosfor ogdiny (TP) pomiary bedsg wykonywane
z czgstotliwoscia co najmniej raz na dwa tygodnie.

VI.2.8. Od dnia 9 czerweca 2020r. prowadzone beda pomiary toksycznosci $ciekdw
wprowadzanych do odbiornika (badania ikry, rozwielitek, bakterii luminescencyjnych,
rzesy wodnej i alg lub ich kombinacja) z czestotliwoscig co najmniej raz na 5 lat.

l.4 Punkt XV.3 otrzymuje brzmienie:

XV.3. Opracowane wyniki pomiardw jakosci sciekéw wprowadzanych do wéd,
wykonywanych w zwigzku z realizacja obowiazkéw wynikajgcych z niniejszej decyz;ji
nalezy  przedktada¢ Marszatkowi  Wojewédztwa  Podkarpackiego  oraz
Podkarpackiemu Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w terminie do
30 dni od dnia zakoriczenia kwartatu, w ktérym pomiary zostaly wykonane — dla
pomiarow wykonywanych czesciej niz raz w miesigcu; 30 dni od dnia zakonczenia
pomiarow — w pozostalych przypadkach.

I.5 Po punkcie XV.3 dodaje punkt XV.4 o brzmieniu:

XV.4 Do dnia 8 czerwca 2020r. prowadzone beds pomiary dla zawartosci AOX
w sciekach wprowadzanych do Wisly z czestotliwo$cig co najmniej raz na 6 miesiecy.
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XV.5. Jezeli roczna emisja dla AOX w $ciekach wprowadzanych do rzeki Wisty
przekroczy 100 kg/rok nalezy niezwlocznie wystapié z wnioskiem o zmiang
pozwolenia zintegrowanego w zakresie dostosowania zapiséw pozwolenia
do wymogow Konkluzji dotyczgeych najlepszych dostepnych technik w odniesieniu
do wspolnych systeméw oczyszczania §ciekéw | zarzadzania nimi w sektorze
chemicznym zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Il .Pozostate warunki decyzji pozostaja bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 06.12.2017r (data wplywu: 12.12.2017r.), znak: TT/805/17
Spotka ZCH Siarkopol zwrocita sig z wnioskiem o zmiane decyzji Marszalka
Wojewodztwa  Podkarpackiego 2z dnia 29 czerwca 2015r.  znak:
08-1.7222.30.1.2015.EK ze zm. udzielajacej pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji do oczyszczania $ciekéw przemystowych z instalacj
wymagajacych uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona zostala w publicznie
dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku
i jego ochronie od numerem 1143/2017.

Rozpatrujgc wniosek oraz calos¢ akt w sprawie ustalitem, co nastepuije.

Oczyszczalnia $ciekéw znajduje z terenie Zaktadu gdzie eksploatowana jest
instalacja kwalifikowana na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1a rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddzialywaé na S$rodowisko do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatlywa¢ na $rodowisko, w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, tym samym
zgodnie z art. 183 w zwigzku z art. 378 ust. 2 a pkt. 1 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska, organem wilasciwym do zmiany pozwolenia jest marszalek
wojewodziwa.

Whiosek zostat zlozony w odpowiedzi na wezwanie Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 09.12.2016r. znak: 08-1.7222.30.1.2015.EK, celem
dostosowania zapisow pozwolenia zintegrowanego do wymogéw Decyzji
Wykonawcze] Komisji (UE) 2016/902 ustanawiajgcej .Konkluzje dotyczgce
najlepszych dostepnych technik w odniesieniu do wspdlnych systeméw oczyszczania
sciekow i zarzadzania nimi w sektorze chemicznym zgodnie z dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/75/UE".

Frzedmiotem zmian jest:
— ustalenie w pozwoleniu zintegrowanym pozioméw emisji powiazanych
z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AEL) dla emisji do wody,
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- dostosowanie zakresu i sposobu monitorowania emisji do z wymogow
okreslonych w ww. konkluzjach BAT.

Zgodnie z wnioskiem ustalono w pozwoleniu zintegrowanym dopuszczalne
wielkosci emisji do wod w sciekach dla wskaznikow: chemiczne zapotrzebowanie
tlenu (CHZT), zawiesina ogdlna (TSS), azot ogdiny, fosfor ogélny (TP), metale na
poziomie wskazanym w Konkluzjach o ktérych mowa na wstepie z terminem
obowigzywania od 9 czerwca 2020r. (przepisy przewidujg okres dostosowania
instalacji do wymagan konkluzji BAT, nie diuzszy niz 4 lata od dnia publikacji
w DZ.U. UE konkluzji BAT). Nie okreslono poziomu emisji dla AOX (BAT- AEL ma
zastosowanie jesli emisja przekracza 100 kg/rok). Na potrzeby wniosku Spoéika
zlecita  wykonanie  pomiarbw w  zakresie  adsorbowanych  zwigzkow
chloroorganicznych w $ciekach wprowadzanych do rzeki Wisty (AOX). Wynik
badania wynoszacy <0,02 mg/l, pozwolit na okreslenie emisji rocznej wynoszacej
ok. 14 kgfrok. Majgc na uwadze, iz pomiar wykonano jednorazowo zobowigzano
Spotke do monitorowania emisji AOX w okresie przejsciowym, tj. do 8 czerwca
2020r. poprzez wykonanie co najmniej 2 pomiarow rocznie. W przypadku gdy wyniki
pomiaréw wykazg na mozliwos¢ wystgpienia AOX w sciekach w ilosci powyzej
100 kg/rok prowadzacy instalacje zobowigzany bedzie do dostosowania instalacji do
wymogow Konkluzji w tym zakresie.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Konkluzjach zaleca sie prowadzenie
codziennego monitoringu emisji do wod w zakresie wskaznikow: CHZT, zawiesina
ogolna (TSS), azot ogolny (TN), fosfor ogoélny, zalecane jest prowadzenie
codziennego monitoringu, oraz co najmniej raz w miesiacu w zakresie metali.
W przypadku gdy serie danych pomiarowych jasno wykazujg stabilno$¢ mozna
indywidualnie dostosowa¢ czestotliwosé monitorowania. Majagc na uwadze
przekazywane wyniki badan oraz fakt, iz zrzuty $ciekéw do odbiornika prowadzone
sg okresowo (4-6 razy w miesigcu) uznano za dopuszczalne ograniczenie
czestotliwosci pomiaru jakosci $ciekdw w zakresie ChZT, zawiesina ogdlna (TSS),
azot ogdlny (TN), fosfor ogélny (TP) do raz na dwa tygodnie oraz dla metali do raz na
dwa miesiace.

Dodatkowym wymogiem Konkluzji jest badanie toksycznosci Sciekow.
W oparciu o przedstawiona przy wniosku ,Opinie w sprawie oceny ryzyka na
podstawie toksycznosci sciekéw przemystowych ZCH ,Siarkopol" Tarnobrzeg
Sp. z 0.0. nalezy uznac, iz Scieki przemystowe wprowadzane do rzeki nie wykazujg
wiasciwosci toksycznych. Wobec powyzszego przychylono sie do wniosku strony,
uznajac za wystarczajgce prowadzenie badan w zakresie toksycznosci $ciekow
z czestotliwoscig raz na 5 lat.

Analizujgc wskazane powyzej okolicznosci uznano, ze zmiany
przedmiotowe] decyzji nie mieszcza sie w definicji istotnej zmiany, okreslonej
w art. 3 pkt. 7 ustawy Prawo ochrony srodowiska. W zwigzku z tym dokonano zmiany
decyzji w trybie art. 155 Kpa. Biorgc pod uwage powyzsze oraz to, ze za zmiang
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przedmiotowe] decyzji przemawia stuszny interes strony, a przepisy szczegoélne nie
sprzeciwiajg si¢ zmianie orzeczono jak w oshowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska za posrednictwem
Marszatka Wojewddziwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Stronie przystuguje prawo
do zrzeczenia sie odwotania, ktére nalezy wnies¢ do Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego. Z dniem dorgczenia Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez Strone niniejsza
decyzja staje sie ostateczna i prawomacna. .

Optata skarbowa w wys. 1 005,50, z.'

uiszczona w dniu 07.12.2017r. . : Zup. MARSZALKA .'I'L?GJ:-:?,’GHE TWA
na rachunek bankowy: Nr 17 1020 439'1 2018 GDEZ DGUD 0423
Urzedu Miasta Rzeszowa Andrzej Kulig

DYREKTOR DEPARTAME PTU
OCHRONY "\- uh()L|‘j;{'§,

Otrzymuja:
1. Zaklady Chemiczne ,Siarkopol" Tarnobrzeg, ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
3. 05l a/a
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